商品混凝土质量通病预防措施

    一．坍落度不稳定
    1．现象    混凝土混合物卸出搅拌机坍落度变化起伏大，超过允许偏差范围。

    2．原因分析

    （1）混凝土搅拌称量系统计量误差大，不稳定。

    （2）细骨料含水率变化。

    （3）水泥混仓存放，混合使用。

    3．预防措施

    （1）计量设备的精度应满足有关规定，并具有法定计量部门签发的有效合格证，加强自检，确保计量准确。

    （2）加强骨料含水率的检测，变化时，及时调整配合比。

    （3）进库水泥应按生产厂家、品种和标号分别贮存、使用。

    4．治理方法

    坍落度偏大，按配合比材料用量，加入适量干料或放置一段时间后出厂；坍落度偏小，保持水灰比不变，适量增加水泥浆用量或适量追加减水剂；均需经搅拌运输车高速旋转拌和后方可出厂。

    二．混凝土混合物离析

    1．现象

    混凝土混合物经搅拌运输车送至施工现场后，由于搅拌车问题卸料时初始粗骨料上浮，继而稠度变稀。

    2．原因分析

    （1）部分型号的搅拌运输车搅拌性能不良，经一定路程的运送，初始出料时混凝土混合物发生明显的粗骨料上浮现象。

    （2）混凝土搅拌运输车拌筒内留有积水，装料前未排净或在运送过程中，任意往拌筒内加水。

    3．预防措施

    （l）混凝土搅拌运输车在卸料前，应中、高速旋转拌筒，使混凝土混合物均匀后卸料。

    （2）加强管理，对清洗后的拌筒，须排尽积水后方可装料。装料后，严禁随意往拌筒内加水。

    4．治理方法

    用高速旋转搅拌运输车的筒体，使混凝土混合物拌和均匀。

    三．坍落度经时损失过大

    1．现象

    混凝土混合物出拌和机时的坍落度，经 0.5 h或 l h搁置，坍落度值损失过大（见表 1－1），不能满足施工和易性要求。 

混凝土经时坍落度损失值和气温的关系

	气温（℃ ）
	10~20
	20~30
	30~35

	掺粉煤灰和木钙，经时1h，损失值（mm）
	5~25
	25~35
	35~50


    2．原因分析

   （1）水泥品质

 1）水泥粉磨时温度过高，石膏脱水。

    2）水泥中C3S含量过高。

    3）水泥生产后，放置时间太短或直接发往用户，使用热水泥。

   （2）使用的外加剂与水泥不匹配。

   （3）混凝土混合物温度过高，尤其夏天，气温高，水化反应快，坍落度损失大。

    3．预防措施

    （1）选用品质优良水泥，不应使用C3S含量超标水泥。

    （2）选用合适的外加剂，经检验合格后方可使用。

    （3）可在混凝土中掺用矿渣粉或粉煤灰。

    （4）炎热夏季，采取措施降低混凝土混合物的温度。

    4．治理方法

    调整外加剂含量，现场二次搅拌。

     四．泵送性差

    1．现象

    混凝土混合物离析、或粗骨料粒径过大和异常杂物混人而引起堵泵。

    2．原因分析

    （1）配合比选择不符合泵送工艺对混凝土和易性的要求。

    （2）水泥用量偏低。

    （3）砂、石级配不合理，空隙率大。

    （4）配合比中砂率过小，坍落度过大，混凝土易离析。

    3．预防措施

（1）泵送混凝土的配合比应根据原材料、混凝土运输距离、混凝土泵的型号种类、输送管径、泵送距离、气候条件等具体施工条件确定。

（2）碎石最大粒径与输送管内径之比：泵送高度在50m以下时，对碎石不宜大于1：3，对卵石不宜大于1：2.5；泵送高度在50～100m时，宜在1：4～1：5；泵送高度在100m以上时，宜在I：4～I：5。

（3）骨料品质应符合国家现行标准。粗骨料应采用连续级配，针片状颗粒含量不宜大于10％。细骨料宜采用中砂。通过0.315mm筛孔的砂，不应少于15％；砂率宜控制在38％～45 ％。

（4）泵送混凝土的水次比直为0．4～0．6，最少水泥用量直300kg／m3，泵送混凝土的坍落度宜为100～180mm。

    （5）泵送混凝土应选用合格品种的外加剂及合适的掺量。

    4．治理方法

    调整配合比，满足泵送工艺要求。严禁将不符合泵送要求的混凝土人泵。

    五．施工现场混凝土试块强度不合格

    1．现象

    出厂检验混凝土强度合格，施工现场交货检验强度不合格，经回弹法或取芯样复检，强

度合格。

    2．原因分析

    （1）计量设备故障，坍落度失控，混凝土强度离散性大。

    （2）施工现场取样、试块制作不规范。

    （3）试块养护不良，炎热夏季试块脱水，冬季养护温度过低。

    3．预防措施

    （1）加强计量设备的保养，确保投料准确，控制出机混凝土混合物坍落度。

（2）施工现场取样应在搅拌运输车卸料过程中的1/4~3/4之间抽取，数量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍，且不得少于0.02m3；人工插捣成型试块，应分两层装入试模，每层装料厚度大致相等，每层插捣次数应根据试件的截面而定，一般每100cm2截面积不少于12次。

（3）加强试块养护，标养试件成型后覆盖表面，以防水分蒸发、脱水，隔天拆模后，应放入温度为20±3℃、湿度为90%以上的标准养护室中养护。当无标养室时，混凝土试件可在温度为20±3℃的不流动水中养护，水的pH值不应小于7。

4．治理方法

采用回弹法或钻取芯样复试。
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