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一、地源热泵空调设计依据

1.1国家有关设计规范
《水源热泵机组》                         GB/T19409－2003

《采暖通风与空气调节设计规范》           GB50019-2003
《采暖与卫生工程施工及验收规范》         GBJ242－82

《城市热力管网设计规范》                 GJJ34－90

《通风与空调工程施工及验收规范》         GBJ243－82

《制冷设备安装工程施工及验收规范》       GBJ66－84

《空气调节系统经济运行》                 GB/T17981-2000

《地源热泵系统工程技术规范》             GB/T50366-2005

1.2供热设计参数
夏季空调室外计算干球温度       33.2℃

夏季空调室外计算湿球温度       20.4℃

冬季空调室外计算干球温度       -13℃

冬季空调室外最低日平均温度     -15.8℃

冬季室外平均风速              0.5m/s

冬季室外主导风向                 NW

冬季最大冻土深度               79 cm

1.3工程概况

本工程位于廊坊市，为豪华型、绿色环保生态别墅，其中样板间为36456.39平方米，其中地上7879.79平方米，地下192.60平方米。主要功能是住宅、休闲与一体的综合性高档别墅。廊坊隶属于北温带大陆性季风气候，其气候特征为：冬季寒冷干燥，夏季湿热多雨，四季冷暖比较分明，冬夏两季长，春秋季短，年平均气温在11.4-12.9度，水平面上年太阳能总辐射量达4876MJ/㎡，年日照时数在2470.9-2912.9h。从地质角度，廊坊平原区第四系地层埋深在400米左右，地层岩性都以黏土、粉质黏土、淤泥黏土为主，恒温层土壤温度在14-15度左右，无论土质和温度都非常适合建设土壤源热泵系统。

根据贵方提供图纸和设计数据，负荷值为：

冬季热负荷： 95KW

夏季冷负荷： 99KW

根据以上要求，具体结合我公司的产品型号及特点，本着节约、高效的原则，选用我公司生产的XX牌地源热泵机组SM-50WD一台。

1.4地源侧负荷计算：

1）室外土壤设计参数（地埋设计）：

Ta=- -地下平均温度，廊坊地区约为13.5℃

Tmax- -地埋管出水设计最高温度20℃，运行温度35℃

Tmin- -地埋管出水（热泵进水）设计最低温度7℃，运行温度9℃

2）热泵机组工况设计参数：

夏季空调供、回水温度7℃～12℃，地源水供水温度25℃，冬季空调供、回水温度为45℃～40℃，地源水供水温度9℃。

3）全年吸、散热量分析：

Q1＇=Q1+ N1
Q2＇= Q2- N2

Q1＇- -夏季向土壤排放的热量,kw  

Q1- -夏季设计总冷负荷，kw

Q2＇- -冬季从土壤吸收的热量，kw

Q2- -冬季设计总热负荷，kw

N1- -制冷时输入功率，kw

N2- - 制热时机组输入功率，kw

Q1＇=51+9=60 kw

Q2＇=46-11=35 kw

本系统夏季运行时，控制地下换热器系统的水温差为4℃；冬季运行时，水温差为3℃。

1.5地下换热系统设计:

地下换热垂直埋管计算书

基本参数：空调负荷Qt=51kw   供暖负荷Qh=35kw

供暖最大吸热量：运行90天，每天10小时，负荷系数0.6  33600kw

空调最大排热量：运行120天，每天10小时，负荷系数0.8  32400kw

地下埋管布置：采用双U型管道，水管并联连接，有利降低管道热阻，现场施工方便。

管道尺寸参数：外径Dw=26.67      内径Dn=21.28     SOR 11

              壁厚δ=2.42

1.6地下换热垂直埋管计算书

	
	地源热泵地下换热垂直埋管计算书

	
	基本参数
	
	
	

	Qh
	供暖负荷（KW）
	35
	
	

	Qc
	空调负荷（KW）
	51
	
	

	
	供暖最大吸热量（KW）
	33600
	
	

	
	空调最大排热量（KW）
	32400
	
	

	
	
	
	
	

	
	地下埋管布置 
	
	
	

	
	采用双U型管道，小管并联连接。有利于降低管道热阻，现场施工方便

	
	
	
	
	

	
	管道尺寸参数
	
	
	

	Do
	外径（mm）
	21.67
	3/4〃
	（i）

	Di
	    内径（mm）
	20.8
	
	

	SDR
	
	11
	
	

	δ
	壁厚（mm）
	2.42
	
	

	
	
	
	
	

	
	当地土壤表观热物性
	
	
	

	k 
	导热系数（W/mK）
	1.275
	
	

	ρ
	比重（kg/m3）
	2000
	
	

	Cp
	比热容（KJ/kg/K）
	2.9
	
	

	
	各层土质的物性参数如下

	
	土质
	热导率


	密度

kg/m3
	比热容KJ/kg/K

	
	粉质粘土
	0.91
	1800
	2.9

	
	粘土
	1.11
	2250
	2.9

	
	淤泥
	1.67
	-
	2.9

	
	中砂
	1.34
	-
	-

	
	沙砾
	2.303
	-
	-

	
	粗砂
	3.135
	-
	-

	
	
	
	
	

	
	根据上表3可知，本工程所在地岩层分布较为简单，土壤中有粉质粘土、粘土、粉砂。并有多层分布。粉质粘土、淤泥、沙砾和粘土的4种物性参数能从资料中查出，并且这4种土质在所有的岩层分布中的总厚度最大，故本工程现只对4种土质热导率进行加权处理，再考虑对含水层影响的修正，加权处理后土壤导热率为

	K
	导热率（W/m/K）
	1.275
	
	

	
	
	
	
	

	
	用加权处理后的土壤热导率代替等效岩层的热导率，用粘土的密度和比热容代替等效岩层的密度和比热容（各种土质的特性参数见表2）。

等效原因是：1）考虑到粘土、淤泥、粉质粘土层的厚度比较大，分布比较均匀；2）粘土、淤泥的密度比其它大，更具有代表性；3）考虑到其它岩层的热导率都比较大，但其厚度又比较小，所以取值比粘土要大；4）由于地下2M以下为多层含水层、影响土壤的热导率，加权以后的值大，可以考虑为对热导率的修正。

	
	等效岩土的物性参数：热导率为1.84 W/（m.K），密度为2250kg/m3,比热容为14.654kj/(kg.k).

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	埋管间距计算
	
	
	

	
	根据上述土壤表观热物性，当地的土壤热扩散距离为

	
	[image: image4.png]


X=√k.t/ρCp
	
	
	

	
	其中取时间t为120天及空调时间
	

	x
	
	1.51
	
	

	2x
	最小埋管孔间距为
	3.02
	
	

	
	实际设计中取间距为4米

	
	
	
	
	

	
	回填物热物性
	
	
	

	
	回填材料
	KgW/（m.k）
	
	

	
	细砂和饱和粘土
	2.4
	
	

	
	膨润土-砂浆
	2.91
	
	

	
	重砂浆
	3.33
	
	

	
	
	
	
	

	
	本区域岩层为粉质粘土、粘土、粉砂、淤泥、沙砾石，湿度以湿、饱和为主，回填物选用膨胀水泥+粘土，属于重饱和潮湿性土壤。

等效岩土综合导热系数待施工前做出实验井，并根据测试的实验数据进行计算调整后确定。再根据实际的导热系数调整地源系统的布置。

	
	
	
	
	

	
	地下土壤温度
	
	
	

	Tm
	当地土壤平均温度（C）
	13.5
	59
	（F）

	Th
	土壤最高温度
	
	
	

	T1
	土壤最低温度
	
	
	

	
	由于采用垂直埋管方式，地表温摆带来的地下温度波动可忽略不计。

	
	
	
	
	

	
	机组运行要求
	
	
	

	
	对于地源热泵机组，允许的地下环路进入机组的水温在25℃～5℃这里取值如下：

	
	
	
	
	

	Tmax
	换热流体最高温度（C）
	38
	100.4
	（F）

	Tmin
	换热流体最低温度（C）
	7
	45.5
	（F）

	
	
	
	
	

	
	土壤-管道环路温差
	
	
	

	Thd
	冬季供暖（Tm-Tmin）
	7
	45.5
	（F）

	Tcd
	夏季空调（Tax-Tm）
	23
	73.4
	（F）

	
	
	
	
	

	
	管道热阻计算
	
	
	

	
	对于垂直双埋管，管道的当量热阻为
	
	

	
	RPE=1/2πk·LN｛DOE/DOE-(DO-DI)｝
	
	

	
	式中参数意义如下：
	
	
	

	DO
	管道外径（mm）
	26.67
	1.05
	in

	Di
	管道内径（mm）
	21.8
	0.86
	in

	k
	管道导热系数（W/mk）
	0.4
	0.231
	（BtuHr/ftF）

	Ln
	自然对数（e）
	
	
	

	Doe
	当量直径
	53.34
	2.1
	In

	N
	单井内管数
	4
	
	

	Rpe
	当量热阻（mk/W）
	0.38
	0.066
	（ftF/BtuHr）

	
	土壤热阻计算
	
	
	

	
	根据线形热源方法得到的结果是假设热泵是持续运行的。得到的结果相当于在持续运行1500小时后导致地下温升很高的不利情况下的热阻。实际运行的情况要由于下面的结果。

	
	实际计算的过程冗长而复杂，根据国际地缘热泵协会提供的结果表格查得本案对应的土壤热阻。

	Rs 
	密实饱和土壤热阻（单U）
	0.6128
	1.06
	（ftF/BtuHr）

	Rs
	密实饱和土壤热阻（双U）
	0.4334
	0.750
	（ftF/BtuHr）

	Rpe
	HDPE管道热阻（单U）
	0.0555
	0.096
	（ftF/BtuHr）

	Rpe
	HDPE管道热阻（双U）
	0.0387
	0.067
	（ftF/BtuHr）

	
	
	
	
	

	
	供暖运行系数
	0.8
	
	

	
	空调运行系数
	0.6
	
	

	Fh
	
	0.8
	
	

	Fc
	
	0.6
	
	

	
	埋管长度计算
	
	
	

	
	LH=Q1/K1   

	
	60000/21=2857米

	
	LM=Q2/K2

	
	24000/10=2400米

	
	其中参数意义如下
	
	
	

	Lh
	每瓦冬季供暖负荷所需要的管长（m）
	0.064
	
	

	Lc
	每瓦夏季供暖负荷所需要的管长（m）
	0.0658
	
	

	COPh
	机组供暖时的效率系数
	5.2
	
	

	COPc
	机组空调时的效率系数
	4.5
	
	

	Tmax
	夏季最高地下出水温度
	38
	
	

	Tmin
	冬季最低地下出水温度
	7.5
	
	

	Fh
	冬季负荷系数
	0.8
	
	

	Fc
	夏季负荷系数
	0.6
	
	

	
	
	
	
	

	
	本案计算冬季负荷井深
	700
	
	

	
	本案计算夏季负荷井深
	700
	
	

	
	
	
	
	

	
	以最大夏季负荷计算井深
	700
	
	

	
	需要管长
	2800
	
	

	
	
	
	
	

	
	系统布置
	
	
	

	
	采用6个垂直孔
	6
	
	

	H
	孔有效深度（m）
	120
	
	

	
	实际管长
	2880
	
	

	
	
	
	
	

	
	流量校样
	
	
	

	
	MH=3600·QH/4178·△T
	
	
	

	
	MC=3600·QC/4178·△T
	
	
	

	
	冬季最大流量（m3/h）
	10
	
	

	
	夏季最大流量（m3/h）
	11
	
	

	
	
	
	
	

	
	循环管道截面积（m2）
	0.000374
	
	

	
	冬季单管流量（m3/h）
	0.000261
	2.275
	gpm

	
	夏季单管流量（m3/h）
	0.000289
	2.526
	gpm

	
	冬季单管流速（m/s）
	0.35
	温差3度
	

	
	夏季单管流速（m/s）
	0.39
	温差4度
	

	
	
	
	
	

	
	流态校验
	
	
	

	
	根据设计手册，流量应控制在1.1GPM以上，3GPM以下，以保证换热，同时减少循环压头损失，降低水泵功耗。

	
	雷诺数
	
	
	

	
	Re=VD/μ
	
	
	

	u
	Visicosity
	0.0006
	Kg/m/s
	

	D
	Diameter (m)
	0.0218
	m
	

	Re
	雷诺数（冬季）
	8304
	
	

	
	雷诺数（夏季）
	9220
	
	

	
	上述雷诺数均原理过渡区，进入紊流状态。


二、地源热泵空调系统原理

2.1地源热泵空调系统的优点
根据建筑物所在地的实际状况：地下土壤温度平均为13.5℃。现场占地空间比较宽敞，有充足的空间施工布置地埋管散热井。

所以，主机系统采用地源热泵机组最为合适，主要优点如下：

（1） 地源热泵的节能性

	中央空调系统类型
	一次能源利用率
	地源热泵节能率

	冷水机组+电锅炉
	0.99
	43%

	冷水机组+煤锅炉
	1.158
	34%

	冷水机组+燃油锅炉
	1.225
	30%

	直燃型溴化锂机组
	0.95
	46%

	风冷热泵+电附助加热
	0.99
	44%

	地源热泵机组
	1.76
	


（2） 地源热泵的环保性

没有尾气排放,不污染大气，噪音低，能耗小，使用寿命长，不消耗水资源。

（3） 地源热泵的经济性

地源热泵空调系统总投资为每平方米投资为290元左右,采用大地的能量来作为供热的能源,运行费用省,5年以内即可收回全部投资。

（4） 地源热泵的稳定性

大地收集了47%的太阳能量,是取之不尽、用之不竭的廉价能源,大地土壤的温度(10米以下)常年恒温,温度恒定在13-15℃之间，使用地源热泵空调系统就可以在夏天制冷时,把热量排到地下贮存起来,冬天供热时,再把热量取出来使用，因此,地源热泵空调系统耗电功率小,不受环境空气环境温度的影响,稳定性特别好。

2.2地源热泵机组的原理及分类

简单说，地源热泵就是以地下土壤为热源的，可进行制冷、制热循环的一种空调装置。供热时，水源热泵机组从水源中提取低品位热能，通过电能驱动的热泵主机把热量“泵”送到空调系统的循环水，以满足用户供热需求；供冷时，水源热泵机组将用户室内的余热通过热泵主机转移到水源水中。
地源热泵的分类见下表：

	分类标准
	类      别
	概      况
	适  用  范  围

	水源类别
	土 壤 型
	以地下土壤为热源
	有埋管面积且施工费低

	
	地下水型
	以地下水为水源
	便于利用地下水的场合

	
	地表水型
	以地表水为水源
	便于利用地表水的场合

	
	海 水 型
	以海水为水源
	便于利用海水的场合

	应用方式

水源水的
	直接使用
	水源水直接进入热泵机组
	水源水的水质、水量合适

	
	间接使用
	水源水不进入热泵机组，而通过板式换热器间接利用其热量
	水源的水质、水量不合适

	转换方式

制冷制热
	内转换式
	制冷、制热由内部四通阀切换
	小型热泵机组

	
	外转换式
	制冷、制热由外部水系统阀门切换
	大型热泵机组

	冷凝热
	冷凝热回收型
	带有冷凝热回收装置
	有卫生热水需求

	
	冷凝热不回收
	不带冷凝热回收装置
	无卫生热水需求

	压缩机形式
	涡旋式机组
	采用涡旋式压缩机
	小型水源热泵机组

	
	活塞式机组
	采用活塞式压缩机
	中、小型或高温型热泵

	
	螺杆式机组
	采用螺杆式压缩机
	中、大型水源热泵机组


2.3地源热泵机组应用注意事项

地源热泵空调系统具有其他形式空调系统不可比拟的许多优点，但也不是所有场合都采用，应当根据实际情况合理选用，选用时应注意以下几点：

· 建筑物周围应有充足的地面面积，可以施工充足的地埋管井。

· 打孔施工容易，且施工费用适宜。

· 依据当地的水文资料和建筑物的冷热负荷，论证长期运行后能否保证地下土壤的热平衡。

· 对地埋管系统所增加的系统初投资和所带来的效益进行客观的技术、经济比较。

XX空调技术资料示意图：
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机

空调供水

空调回水

补水

分水器

集水器

补水

单向阀

过滤器

截止阀

软接

温度计

压力表

温度传感器

循环泵

地埋管配置示意图



三、地源热泵空调系统设计方案

3.1地藕埋管最终确定：

在地埋管正式确定前，依据业主的提供的冷热负荷、逐时负荷及室内设计参数、建筑物分区、廊坊地区地下土壤温度的变换规律、廊坊地区室外气象参数、国标地源热泵协会PE3408规范标准。选择相应得数据库，在计算机内建立地下土壤热传递模型，模拟地下20年的传热过程，平衡地下换热的得热量与失热量。确定地埋管的数量、管径、井间距、井深。

3.2地埋管的选取：

地下热交换的性能和质量是保证地源热泵系统长期的稳定性和可靠性的关键。我们严格按照国标的地源热泵协会的标准，用合格的材料来构造可靠的地下系统。采用PEC25耐压、抗老化的地下埋管，预计寿命50-60年，我们可提供50年的保质。在设计施工过程中保证地下无金属元件，全部接头采用热结，使用地上机组达到两代寿命之后，地埋管仍能使用。这就要求地下管材的化学性质稳定并且耐腐蚀。地源热泵系统地埋管采用的PE3408管材额定耐压能力为1.25MP。导热系数为0.42W/mK。

PEC25管材和管件的优点：

质量轻：20℃时密度为0.89-0.91 g/cm3

耐腐蚀性好：对水中的所有离子和土壤中的化学物质均不起化学作用，不会生锈，不会腐蚀。

导热性高：导热系数0.42Ｗ／ｍＫ

弹性模量小：因温度变化产生的膨胀力也小，适合采用直埋暗敷方式。

管道阻力小：直管段内壁平滑，不会结垢，沿程摩擦阻力小；管配件连接时不缩小断面积，局部阻力系数小。

管件连接牢固：HDPE管具有良好的热熔性能，热熔连接将同种材料的管材和管件连接成一个整体，杜绝了漏水的隐患。

3.3确定管径

在实际工程中确定管径必须满足两个要求：（１）管道要大到足够保持最小输送功率；（２）管道要小到足够使管道内保持紊流以保证流体与管道内壁之间的传热。显然以上两点矛盾，需要综合考虑。一般并联管路用小管径，集管用大管径，地埋管常用的管径有２0mm、25mm、32mm、40mm、50mm，管内流速控制在０.6 m/s以下，对更大的管道，管内流速控制在2.0m/s以下或把管道压力损失控制在４mH20/100m当量长度以下。本工程采用ＰＥ管d25。

3.4地埋管的布置
打孔间距按4-5米计算，孔深120米，每米孔深热负荷80W,共计个6孔，孔中埋设单Ｕ形管，分2行，每行3个孔，分别进入机房内的分集水器。那么，所需场地总面积为：（长）8米×（宽）4米=32平方米。

3.5系统原理图
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3．6地层埋盘管热泵系统

（1）水平埋管地源热泵系统 

通过中间介质（通常为水或者是加入防冻剂的水）作为热载体，使中间介质在水平埋于土壤内部的封闭环路（土壤换热器）中循环流动，从而实现与大地土壤进行热交换的目的。如图5.3（a）所示 。水平埋管又叫横埋管，按照埋设方式可分为单层埋管和多层埋管两种类型；按照埋管在管沟中的管型不同可分为直管和螺旋管两种。多层埋管形式的下层管段处于一个较低的温度场，换热效果比单层好。受造价因素的限制，水平埋管的地沟深度不能太深。因此多层埋管一般两层较多。根据国外资料，单层最佳深度为0.8～1.0m，双层管为1.3～1.9m。在实际运用中，单层与多层也可相互搭配。螺旋管型的换热效果优于直管型，若可利用土地面积较小，可采用螺旋盘管形式，但不易施工。

水平埋设管线的方法适用于冬季温度不低于－10℃的地区。

（2）垂直埋管地源热泵系统 

通过中间介质（通常为水或者是加入防冻剂的水）作为热载体，使中间介质在垂直埋于土壤内部的封闭环路（土壤换热器）中循环流动，从而实现与大地土壤进行热交换的目的。如图5.3（b）所示 。

垂直钻孔埋管方式是国际地源热泵组织(IGSHPA)推荐的技术。一般采用100~150毫米的孔径，孔深50~300米，钻孔的间隙不低于4米，钻孔达到200米以上，则孔与孔的距离应保持在15米。地下管线采用高密度聚乙烯或聚丁烯材料，管线的口径为25~35毫米。井中埋设方式为“U”字型或双“U”字型(如图3.11所示)，有与地层岩石成分相近的材料(一般为膨润土水泥或硅砂，这将在后面详细论述)充填、夯实。地下管线的寿命一般在50~60年)。
 

地下水热泵系统和地表水热泵系统一般直接称为“水源热泵系统；水平埋管和垂直埋管地源热泵系统一般也称为“地下耦合热泵系统”或“土壤源热泵系统”。
四、地源热泵空调设备选型

4.1地源热泵的设备配置
根据建筑物的负荷及实际运行情况，在使用时间上具有一定的不同时使用系数，在运行时间上可以调节使用。机组配置选型如下：

地源热泵机组宜选用SM－50WD型

单台制冷量：  53KW         制热量：   46KW

配电功率：    9KW（制冷）            11.8KW（制热） 

五、地源热泵空调工程造价

主机及室内设备部分造价                             单位：元

	类别
	设 备 名 称
	规格及型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	备  注

	机房设备
	地源热泵机组
	SM-50WD
	台
	1
	96000
	96000
	山东XX


	
	水泵
	KQL50/150


	台
	2
	5100
	5200
	

	
	风机盘管
	FP-102WA
	台
	2
	1100
	2200
	山东XX

	
	风机盘管
	FP-85WA
	台
	8
	840
	6720
	山东XX

	
	风机盘管
	FP-68WA
	台
	5
	810
	4050
	山东XX

	
	风机盘管
	FP-51WA
	台
	11
	950
	9250
	山东XX

	                合       计：             十伍万玖千肆佰贰拾元


注：本报价不包含配电室到机组的主电缆。
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	人材机号
	人材机名称
	单位
	用量
	地区价
	实际价
	差价
	差价合价

	H03200
	综合工日
	工日
	30.152
	　
	22.000
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	347.050

	H03351
	卷扬机(单筒慢速)3t
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	H03438
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	0.500
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	台班
	0.080
	　
	25900
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	L03390
	立式钻床25
	台班
	0.036
	　
	51.480
	29.920
	1.077

	L03402
	管子切断机25-60
	台班
	1.184
	　
	19.970
	12.370
	14.646

	L03438
	交流弧焊机21kVA
	台班
	3.143
	　
	81.880
	44.340
	139.361

	L03563
	鼓风机8-18m3/min
	台班
	0.142
	　
	186.470
	124.450
	17.672

	L03588
	台式钻床Φ12.7
	台班
	0.750
	　
	33.820
	17.330
	12.998

	L08888
	综合工日
	工日
	179.369
	　
	22.000
	11.510
	2064.537

	　
	人工价差合计
	　
	　
	　
	　
	　
	2411.590

	　
	机械价差合计
	　
	　
	　
	　
	　
	271.100

	　
	工料机价差合计
	　
	　
	　
	　
	　
	23424.690

	                                               


工程(预)算汇总表

工程名称:B型别墅                 日期:2007年7月26日           页码:

	定额号
	定额名称
	单位
	工程量
	省价
	合价
	人工费
合价

	1-4-27
	半硬质塑料管暗敷设直径20mm以内
	100m
	2.300
	143.420
	329.870
	135.860

	主材
	半硬塑料管Φ20(安装)
	m
	243.800
	0.600
	　
	　

	1-4-35
	管内穿线动力线截面2.5mm2以内
	100m
	1.500
	8.650
	12.980
	10.250

	主材
	电源线1mm2(安装)
	m
	156.135
	1.500
	　
	　

	主材
	电子水处理仪DN50(安装)
	台
	2.000
	107800.000
	　
	　

	主材
	膨胀水箱0.5m3(安装)
	台
	1.000
	500.000
	　
	　

	主材
	分集水器(安装)
	台
	4.000
	400.000
	　
	　

	主材
	过滤器(安装)
	台
	4.000
	75.000
	　
	　

	主材
	截止阀(安装)
	个
	30.000
	90.000
	　
	　

	主材
	软接(安装)
	个
	12.000
	65.000
	　
	　

	主材
	不锈钢软连接DN20(安装)
	个
	50.000
	30.000
	　
	　

	主材
	过滤器DN20(安装)
	个
	25.000
	32.000
	　
	　

	主材
	单向阀(安装)
	个
	1.000
	110.000
	　
	　

	主材
	蜗轮蝶阀DN65(安装)
	个
	6.000
	90.000
	　
	　

	1-4-36
	管内穿线动力线截面6mm2以内
	100m
	0.800
	9.800
	7.840
	6.380

	主材
	电源线4mm2(安装)
	m
	83.272
	4.500
	　
	　

	　
	第一册 电气工程合计
	　
	　
	　
	350.690
	152.490

	2-6-98
	泵类安装 单级离心泵及耐腐蚀泵安装出口管径40mm以内
	台
	2.000
	217.830
	435.660
	191.060

	主材
	水泵DFG40-160(I)A(安装)
	台
	2.000
	80450.000
	　
	　

	2-8B-635
	室内刚塑复合给水管(卡套式)DG20
	10m
	10.000
	43.760
	437.600
	205.600

	主材
	铝塑复合管DG20(安装)
	m
	102.000
	15.000
	　
	　

	主材
	铜球阀DG20(安装)
	个
	50.000
	26.000
	　
	　

	主材
	铝塑复合管件(安装)
	件
	95.000
	15.000
	　
	　

	2-8B-637
	室内刚塑复合给水管(卡套式)DG32
	10m
	6.500
	66.280
	430.820
	164.320


	主材
	铝塑复合管件(安装)
	件
	40.000
	32.000
	　
	　

	主材
	铝塑复合管DG32(安装)
	m
	65.000
	32.000
	　
	　

	2-8B-638
	室内刚塑复合给水管(卡套式)DG40
	10m
	4.000
	88.000
	352.000
	136.800

	主材
	铝塑复合管DG40(安装)
	m
	40.800
	38.000
	　
	　

	主材
	铝塑复合管件(安装)
	件
	4.000
	36.000
	　
	　

	2-8B-639换
	室内刚塑复合给水管(卡套式)DG65
	10m
	4.500
	1422.460
	551.070
	207.440

	主材
	铝塑复合管DG65(安装)
	m
	45.900
	65.000
	　
	　

	主材
	铝塑复合管件(安装)
	件
	15.000
	60.000
	　
	　

	2-8B-639
	室内刚塑复合给水管(卡套式)DG50
	10m
	2.000
	94.200
	188.400
	70.920

	主材
	铝塑复合管DG50(安装)
	m
	20.400
	55.000
	　
	　

	主材
	铝塑复合管件(安装)
	件
	4.000
	60.000
	　
	　

	2-8-670B
	室内塑料给水管热熔电熔管外径〈20mm
	10m
	5.000
	52.540
	262.700
	82.350

	主材
	塑料给水管20MM(安装)
	m
	51.000
	5.500
	　
	　

	主材
	室内塑料给水管接头零件（热，电20mm(安装)
	个
	81.850
	5.000
	　
	　

	2-8-672B
	室内塑料给水管热熔电熔管外径〈32mm
	10m
	7.500
	68.500
	513.750
	155.330

	主材
	塑料给水管32MM(安装)
	个
	76.500
	11.000
	　
	　

	主材
	室内塑料给水管接头零件（热，电32MM(安装)
	个
	73.350
	10.000
	　
	　

	　
	第二册 采暖、给排水、煤气工程合计
	　
	　
	　
	3172.000
	1213.820

	3-3-45
	风口安装面积0.25m2以内
	个
	50.000
	4.090
	204.500
	94.500

	主材
	风口(安装)
	个
	50.000
	35.000
	　
	　

	3-6-14
	风机盘管安装暗装
	台
	25.000
	10454.500
	2612.500
	421.000

	　
	第三册 通风、空调工程合计
	　
	　
	　
	2817.000
	515.500

	1-1296
	空调主机安装
	台
	1.000
	825.230
	825.230
	316.060

	　
	机械设备安装工程合计
	　
	　
	　
	825.230
	316.060

	　
	合计
	　
	　
	　
	7164.920
	2197.870

	　
	直接费合计
	　
	　
	　
	7164.920
	215497.870


工程造价表

工程名称:B型别墅                 日期:2007年7月26日           页码:

	项目名称
	计算公式
	费率(%)
	金额

	(一)定额直接费
	定额子目基价*工程量
	　
	38919.790

	     1. 人工费
	　
	　
	2197.870

	     2. 材料费
	　
	　
	4695.640

	     3. 机械费
	　
	　
	271.430

	     4.主材费
	　
	　
	31754.850

	(二)其他直接费
	(一)中人工费*费率
	35.000
	769.250

	(三)间接费
	(一)中人工费*费率
	951.000
	25000.060

	(四)利润
	(一)中人工费*费率
	25.000
	549.470

	(五)有关费用调整
	1+2+3+4+5+6+7+8+9
	　
	2823.350

	     1.人工费
	(一)中人工费*人工费调整率
	　
	　

	     2.材料费
	(一）中材料费*材料费调整率
	　
	　

	     3.人工价差
	　
	　
	2411.590

	     4.材料价差
	(一）中单项材料量*单项材料差价额之和
	　
	　

	     5.机械价差
	　
	　
	271.100

	     6.机械费
	(一）中机械费*机械费调整率
	　
	　

	     7.其它直接费
	(一）中人工费*其他直接费调整率
	6.400
	140.660

	     8.间接费
	(一）中人工费*间接费调整率
	　
	　

	     9.其它
	　
	　
	　

	(六)定额管理费
	((一)+(二)+(三)+(四）+(五))*费率
	0.100
	45.060

	(七)税金
	((一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六))*税率
	3.440
	1554551.680

	(八) 工程造价
	(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)
	　
	

	工程费合计(大写)
	肆万陆仟陆佰伍拾捌元陆角陆分
	　
	　

	优惠报价： 十万捌千壹佰伍拾捌圆                                         


室外打孔、埋管部分造价                          单位：万元

	类别
	设 备 名 称
	规格及型号
	单位
	数量

	室外系统
	垂直地埋管
	PE管  D25
	米
	5880

	
	水平连通管道
	PE管  
	米
	100

	
	土石方工程
	
	
	

	
	沙子、水泥、膨润土
	
	
	

	
	钻孔
	
	米
	720

	
	人工费
	
	
	

	   总价     ： 伍十万陆仟元整                  


六、运行费用测算
本方案中地源热泵空调机组运行最大耗电负荷：

夏季  9 KW           冬季  11.8KW

夏季空调运行90天，每天平均运行时间按10小时计算。

冬季供热运行120天，每天平均运行时间按10小时计算。

平均满负荷率一般为60%，电费按0.60元/度计算。

夏季运行费：9×10×90×60%×0.6=2916元（每平米5.64元）

冬季运行费：11.8×10×120×60%×0.6=5097.6元（每平米9.86元）

全年总运行费预计为：8013.6元

全年每平方米运行费：15.5元

从国家能源发展形势分析，煤炭为不可再生资源，其价格只能上升不可能下降，而电力会随着核电、水电的发展会出现总体下降的趋势，所以采用水源热泵空调机房的方式具有以下几个明显的优势：

· 有利润可赚，节省出投资、节约运行费

· 利用大部分可再生能源，节省一次能源的消耗

· 减少燃烧产生的污染物排放、缓解温室效应

七、XX地埋管专用地源热泵性能特点

7.1XX地源热泵模块化机组的部件组成

	部 件 名 称
	品牌及产地
	
	部 件 名 称
	品牌及产地

	柔性涡旋压缩机
	美国
	
	电 磁 阀
	美国

	膨  胀  阀
	美国
	
	电脑芯片
	

	单  向  阀
	美国
	
	电气元件
	

	贮  液  器
	美国
	
	视    镜
	美国

	干燥过滤器
	美国
	
	蒸 发 器
	涡旋型换热装置

	汽液分离器
	美国
	
	冷 凝 器
	涡旋型换热装置


7.2XX地源热泵机组的性能特点

（1）机组采用计算机优化设计，内有一个或两个完全独立的制冷（热）系统用户可根据冷、热负荷选择1-20台性能完全相同的单元模块进行组合，设备选用方便，组合灵活、扩容简单易行。解决了以往一台大型冷水机组发生故障，整个系统受影响的问题。模块化机组由于它的每个单元模块完全相同，可以互为备用，一旦某一回路发生故障，电脑会立即另一回路投入运行，而不影响整个系统的正常使用，从而大大提高了运行的可靠性。而且随着模块数量的增加，系统进行能量调节的范围也加大了，真正实现了高效节能的目的。同时电脑可累计每台压机运行时数，使其交替工作，运行时数相同，延长了机组的使用寿命，平均无故障运行时数达9X104小时。

（2）启动时有电脑控制逐台启动，且每台机组可在电脑下启动，从而大大减小了电网瞬间冲击电流，使电网负荷降低，减小电器装置容量。

（3）主机采用美国XX涡旋压缩机，适用于R22、R407C和R134a制冷工质，可实现能量的无级调节，压机自带的微电脑处理模块可自完成压缩机的超欠压、缺相、逆向、过载、绕组过热及压机排气压力过高，油压不足等保护，从而提高了压缩机的可靠性及安全性。蒸发器、冷凝器均采用我公司与清华大学联合开发的涡旋型换热装置（包含三项专利技术），此换热器具有防堵、防冻、换热系数大等优点，使机组的能效比（COP=5.96、EER=4.88）更高。

（4）控制器上界面友好，功能齐全，触摸屏以全中文显示所有参数和故障，并能智能化控制机组运行，也可通过RS232接口对机组进行远程控制。

7.3XX远程遥控监视操作系统

XX远程遥控监视操作系统控制采用电脑全自动汉字显示控制系统，可实现微机联网及远程控制，有效控制距离1KM，主要控制功能如下：

1） 温度自动控制：依据设定的温度，自动确定开机及关机数量。

2） 时间自动控制：预先设定自动开关机的时间。

3） 运行时间自动平衡：每次启动时，优先启动运行时间短的机组。

4） 故障汉字显示：运行故障自动记录，并有汉字查询、显示。

5） 运行数据实现远程查询、传递、打印。

6） 运行自动保护：风机、压机的过载、欠压、缺相、超温等保护装置。进出水温度过高、过低、缺水、防冻等保护。

7） 主机安全运行：水泵、主机顺控连锁。

8)备用泵自动切换：每台泵累计运行72小时后，则自动切换备用泵运行。

八、地源热泵系统施工组织

8.1 施工准备
1 技术准备

   （1）根据业主和监理工程师进场时间的要求，提前5日在监理工程师的主持下，与业主协调将临时用电、用水接入施工现场，迅速组织施工人员和施工机具进场，建立后勤保障。

   （2）组织设计人员、施工人员参加图纸会审，根据施工现场和业主的要求完善设计图纸。

   （3）要求严格按图纸施工，详细阅读设备、机具使用说明等有关资料，掌握其技术要求，各项工程要求做出施工方案及措施，并报公司工程部审批。

   （4）做好施工班组的质量、安全、技术交底工作。

   （5）做好设备的清点交接工作。

   （6）熟悉现场，规划总平面布置，编制施工组织设计及施工方案、开工报告送业主审批。

2 临时设施准备

   （1）工作场地：工程施工临时设施在施工现场内，设材料仓库、产品预制区、半成品、成品摆放区，办公区和生活区根据业主要求另行设置。减少  噪音影响，噪音大的施工作业尽量远离办公区、住宅区。

   （2）材料机具及其配件堆放、加工制作场地设置在临时施工用地内，现场施工布置与土建筑施工总平面布置统一考虑。具体安排有业主统一协调布置。（施工平面图附后）

   （3）现场临时用电：业主提供施工现场临时电源，我方提前统计好这个工程施工用电量，并由专用供电回路配电（若提供电源供电不足，考虑凭柴油发电机）。施工用电现场所设有带漏电开关的配电箱，采用三相五线制配电。

8.2 室内机房施工

1设备安装流程：

         →          →       →                →
         

→          →                   

2 空调设备安装：

   （1）设备安装前应开箱检查，设备和电器有无损坏，产品合格证书和技术资料及零、配件是否齐全，并做好设备开箱检查记录。

   （2）校对设备地脚螺栓孔尺寸与现浇混凝土基础尺寸是否相符，准备好安装机具。

   （3）本工程空调机房设在建筑物地下一层，机组设备吊装孔吊入机房，然后根据现场情况采用导轨安装法、平板安装法、水平牵引法和滚筒移动法等安装方式进行机器设备的水平搬运。

   （4）在吊装设备时，索具应挂在底座上或机组安装孔上，不允许吊在设备的螺栓孔或设备轴承体（水泵不能在电机轴上）。起吊时应在吊装重心，应确保吊装设备的承载能力，并防止设备碰撞，特别应避免设备连轴器处、轴加工配合面等的损坏。

   （5）混凝土基础采用强度等级C15，应依据设计图纸和设备技术文件，检查设备基础坐标位置，标高及各部几何尺寸是否符合要求。

   （6）清理混凝土基础上的污物、油垢、粉尘等杂物，吊装设备就位，在地脚螺栓两侧用垫铁（含斜垫铁）找正找平后，进行二次灌浆。

   （7）待强度达到要求后，再检查设备底座水平度，机身纵、横向的水平 度应不大于0.5/1000，测量部位应选择正确的基准面上合格后，拧紧地脚螺母。

   （8）进、出水管、管件都应有自己的支、吊架，以免使设备产生过大的承载应力而损坏。

   （9）管件支、吊、托架的安装，应符合下列规定：

①位置、标高正确，埋设应平整牢固。

②与管道接触应紧密，固定应牢靠

③滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧应留有3-5mm的间距，并留有一定的偏移量

④无热伸长的管道架、吊杆应垂直安装；有热伸长的管道吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。

⑤固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构的安全。

⑥管道安装的支、吊架间距和管卡数量应满足设计及施工规范要求。

   （10）设备的拆卸和清洗符合有关规定，并做好记录。

水泵安装

   1、泵就位前应作下列复查：

   （1）基础尺寸、位置、标高应符合设计要求。

   （2）设备不应有缺件、损坏、锈蚀等情况，管口保护物和堵盖应完好。

   2、 泵的找平应用垫铁调整，用水平仪测量，纵横向水平度不应超过0.1/1000，测量时应以加工面威基准。

   3、与管道连接后，应检查泵的盘车情况是否良好，防止管路连接不正确影响泵的正常运转。

管道安装

   本工程供回水管道采用无缝钢管、补水管道为镀锌钢管，其管道安装应 符合如下要求：

1、 管径≤DN50采用热镀锌钢管，丝扣连接；管径＞DN50时采用无缝钢管，焊接，管道支架做法应参照国标，管道与支架间应垫沥青木托。

2、 管道坡度应根据设计要求（供水管为3‰）

3、 管道穿刺墙应设置套管，应满足下列条件：

（1）套管过墙应垂直墙面水平埋设，且与墙两边平行。   

      （2）套管内经应大于管道保温层外径。

 4、管道支托架安装

   （1）支吊架间距

	管径∮
	15-25
	32-50
	70-100
	125

	间距m
	2
	3
	4
	5

	管径∮
	150-200
	250-300
	350-400
	

	间距m
	6
	8
	9
	


   （2）每个支吊架与钢管间以双合木托或扇形木托绝热。

   （3）管道托架固定宜用“U”形扁铁管卡夹紧木托。

5、阀门安装   

   （1）对安装在主管上的阀门，应逐个作强度和严密性试验，强度或严密性试验压力为阀门出厂规定的压力。

（2）非主管道上阀门应以每批数量中抽查10%且不少于一个，做耐压强度或严密性试验，如有漏、渗不合格的应再抽查20%，仍有不合格的由逐个试验。

   （3）水平管上安装阀门的阀杆应向上或水平安装。立管上阀门的阀杆朝向、高度应便于巡视和操作、维修。

   6、液体管不得有“∩”形状。

   7、管道接头不得在套管内。

管道水压试验应符合下列要求：

   1、管道打压试验应在绝热之前进行。

   2、管道打压试验应用清洁水作介质。

   3、为确保系统内充满水，应开启系统内所有放气阀，然后启动试压泵，缓慢升压。

   4、升压过程中，试压泵操作人员不得离岗，认真观察压力表升压动态。

   5、水压试验时，应对管道系统派人巡视，对漏水做好标记，若发现接口爆裂等漏水情况，应立即停泵进行检查、修理，缺项处理后，应重新进行水压试验。

6、试验压力按系统工作压力的1.25倍采用，管道系统压力升至接近试验压力时，停泵稳定几分钟，再缓慢升至试验压力，停泵，关闭压泵出口阀，在试验压力下保持5min，压力降低不大于20Kpa无渗漏为合格，然后开启阀门缓慢放水。

管道的清洗

   1、管道的清洗必须在管道与主机系统连接前进行。

   2、管道的清洗必须用清洁水。

   3、管道的清洗宜开启循环泵，循环清洗。

   4、管道的清洗合格保准为管道进、出水透明度趋向一致为合格。

管道绝热

   1、绝热工程必须在管道涂刷底漆后作业，一般保温绝热的底漆为两道防漆，外保护层应具备密封作用。

   2、采用30mm-40mm厚橡胶管保温。

   3、管道绝热层的末端和所有接缝处均应做好封闭处理。

   4、封闭保护层、空调用胶带：应封闭良好，拼接均匀，松紧适应，不得有漏接、气泡、折皱等缺陷项。

   5、保温才来不得有裂缝等缺陷。

   6、保温材料纵横缝均要求错缝搭接，不可有通缝。

   7、管顶和管底中心垂线上不宜有缝。

8.3 地藕埋管施工方案

1 工程特点

   本工程中室外地源换热器分为1个区域，钻井数量为6个，井深120米；室外地藕埋管施工与室内主机系统施工同时进行。

2地埋施工原则

  地埋施工时把握以下三个原则：]

  由外而内的原则；

  由垂直到水平的原则；

  由支管道主管的原则。

3 施工顺序流向

   1、首先做好施工准备工作，预制各种管道材料；

   2、根据施工现场特点及施工图将施工区域分2步开挖；

   3、按顺序完成1个区域的垂直钻井及埋管工作；

   4、在每个区域水平支路完成后，预留在汇集路线上；

   5、回填个自区于域，并开挖汇集管路埋设沟；

   6、将汇集管路汇集到分集水器。

4 物资准备

   1、根据施工预算、施工方案和施工进度计划，合理编制材料、机具进场及使用计划，以免现场材料、机具堆放过多。

   2、搭建临时材料堆放、存储仓库，搭设管道预制加工棚。

   3、采用专业供货厂商提供的热熔连接工具、机具、严格按使用说明书操作。

5 材料检验及存储

   1、工程中应用的管材、管件及附件等应有企业质检部门的产品合格证。

   2、管材应标明规格、商标或生产厂名、公称压力以及生产日期，包装应符合要求，还应标明长度。

   3、管材和管件的外观质量符合下列要求：  

管件应完整，无缺陷、物变形，和模缝交口应平整，无开裂。

4、 管材、管件运输储存应符合以下规定：

a) 管材、管件运输、储存不应损坏外包装，不得暴晒、淋雨。成捆、成箱、盘状管材及管件应堆放整齐，对方高度不应大于2m。支点物应采用木块，宽度不小于0.2m，间距宜小于1m。

b) 管材在运输时应避免坚硬物件划伤刻痕，沾染污物，管材不得用钢丝绳成捆吊装及重压。管材、关键应存放在通风良好、温度不超过40℃的库房内。工地临时堆放场应有防雨、防晒遮盖措施。管材、关键应远离货源，不得与油、酸、碱及易燃等危险品存放在一个库房内。
c) 管道在运输储存过程中不得剧烈撞击、滚、拖、抛、摔。
6 施工方法

1钻孔埋管流程

核实图纸→定点放线→检查井架及施工机械→安装就位→找平粗平→钻孔→铺设管道、试压→回填→水平集管、试压→回填→穿过墙孔→进入机房

2 钻孔施工工艺

   1、钻孔前应勘测现场，做好和其他专业（如土建、给排水、消防、电缆等）的交叉与衔接。根据施工钻孔平面图的孔数、行距和面积，进一步核实现场的施工面积以满足打孔要求。

   2、核实无误后，按施工图检查定位放线，排水、泥浆倒运工序，合理安排土方、泥浆池、安全通道及堆土场的位置，保持通道畅通无阻。

   3、钻孔就位，要保证钻机杆垂直度，防止垂直偏差将已埋管道损坏。

   4、确定要钻的两孔之间挖1400×700×500mm泥浆池，位置在地埋管挖沟方向两孔之间，用作钻井机在施工中水循环的载体，不至于流到其他地方，保证施工现场的整洁。

   5、钻孔过程中安排质量检查员随时检查钻孔的位置，确保钻孔位置的正确性，并做好检查记录工作，如发现偏差超过标准要求，应及时纠正重新进行定位。

6、钻孔完成后，检查钻孔深度和钻孔的质量并做好隐蔽工作记录报建设单位验收。

        7、地埋U形管宜在现场预组装，下管前应对U形管进行试压、冲洗。∮25HDPE管下井完成后，将U形管两个端口密封。对管道进行试压验收合格后  进行回填。

      8、钻孔过程中产生的土方和土方开挖的土壤应集中堆放，并用彩条布覆盖。

      9、在钻孔过程中为避免钻孔塌方，在钻孔过程中灌入泥浆对钻孔的井壁   进行泥浆凝固护壁，防止塌孔。

3 钻孔施工方式

   1、根据本工程地质分析，采用正循环回转钻井。

   2、正循环回转钻井的优点：

   （1）在地层漏失或对漏失处理无效之后，正循环冲洗液充满钻杆与孔壁之间的外环状空间，液体柱本身重量对孔壁产生较高的侧压力，在液柱与地层之间的压力差作用下，泥浆向地层渗透，其粘土颗粒将在孔壁形成一层泥 皮，液柱侧压力和泥皮都能有效地加固孔壁，防止孔壁坍塌。

     (2)冲洗液在较高压力作用小，以较高的速度从钻头中呈射流状态喷射孔底，能有效地冲起孔底岩屑。

（3）依靠排水压力，通过管线向孔度输送冲洗液，管线及其街头部位即使有少量泄漏（这在实际工作中难以完全避免），也不会导致冲洗液循环和钻井过程中断。在地层漏失情况下，冲洗液连续补给，仍可继续钻井。

4 下管、回填

1.钻孔完成后应立即下管，停留时间愈长，孔内的积压现象越严重，管子也就越难放。一般采用人工下管，下管时必须多人合作，提起管子时不得在地上拖拉，不应形成不自然的弯曲，更不允许角度产生。

2.为避免热“短路”，U型管管间距应严格按设计要求，下管时尽量保持同心度并且管与管不要接触太紧，本地源系统下管采用萨斯特公司专用的散管技术：灌浆回填散管技术。既保证回填的密实性，同时也保证垂直地源换热管的相对位置不变，垂直换热管不会贴在一起。

3.井中HDPE管埋完后用膨润土回填，确认U型管无渗漏后，方可用筛选过的不大于15mm×15mm回填料进行回填，必须将灌和孔井之间空隙填实，第一次填完后应多次检查，多次回填。

4.每区下管全部挖成后连接到集、分水器，先人工沟槽开挖，将分、集水器置于检查井并于U型管连接，构成完整的闭式环路。分、集水器设置排气和排污装置。埋管区整体回填时，应分层用木夯夯实。

5、整体回填时应将混在其中的尖利石块、混凝土碎块拣出。

7  施工要求

1、管材应水平堆放在平整的地面上，不应局部受压使管材变形，堆放高度不宜超过1.5m；管件贮存应成箱存放在货架上或码堆在平整平面上，地面上码堆高度不宜超过2.5m。HDPE管运至工地采用彩条布覆盖，严禁长时间太阳下暴晒。

2.HDPE管连接时应注意热熔管头清洁，管材切割时当管径≤de50时，采用旋转刀；当管径＞de50时，采用手工木工锯。

3.HDPE管在地面连接完成，试压合格后方可埋管；井回填后再次试压合格后方可连接水平干管；水平总管连接完试压合格后方可回填土。总管连接完进行系统试压。

4.试验压力：当工作压力小于等于1.0MPa时，应为工作压力的1.5倍，且不应小于0.6MPa；当工作压力大于1.0MPa时，应为工作压力加0.5MPa。

5.钻井机械定位保证水平度偏差≤1%。

6.钻井深度及埋管长度必须符合设计要求，保证埋管长度。

7.HDPE管的制作要求。

8.HDPE管道的连接可采用热熔连接（热熔承插连接、热熔对焊连接）与金属管道连接应采用法兰连接。

（1.热熔承插连接：

热熔承插连接应采用质量可靠的热熔机具，便携式熔接工具适用于φ≤63mm管道及系统最后连接，台式熔接机具适用于φ≥63mm管道预装备连接。将加热工具加热到熔接温度260℃±10℃，插口管末端应切割平整，与轴线垂直。用笔在承口和插口上做适当的标记，以利于连接定位。用加热工的凹模熔化插口管端的外表面，凸模熔化承口的内表面。加热完毕后，迅速移走加热模具，将插口端平直插入承口端，达到连接强度后固定接头，自然冷却至环境温度。

（2.热熔对接：

管材外径φ≥63mm的HDPE管均可采用热熔对接方式连接，该方法经济可靠，其接头在承拉和承压时都比管材具有更高强度。热熔连接温度：200℃-210℃。使用该方法时，设备仅需热熔对接机，步骤如下：

· 把待连接管材置于焊机夹具上并夹紧；

· 清洁管材连接端并铣削连接面；

· 校直两对接件，使其端面错位量不大于管道壁厚的10%；

· 放入加热板加热；

· 加热完毕，取出加热板；

· 迅速接合两加热面，升压至熔接压力并保压冷却。

（3.法兰连接：

· 将法兰套在法兰连接件上；

· 法兰连接件与HDPE管道的连接按上述工艺处理；

· 将法兰盘与金属法兰对接。

（4.HDPE管连接的注意事项：

· 管道连接前应对管材、管件及附属设备、阀门、仪表按设计要求进行核对，并在施工现场进行外观检查，符合要求方准使用。连接时应使用同一生产厂家的管材和管件，如确需将不同厂家（品牌）的管材、管件连接则应经试验证明其可靠后方准使用。每次连接完成后，应进行外观质量检验，不符合要求的必须返工；

· 施工人员应进行上岗培训；

· 每次施工后，管口应临时封堵；

· 在寒冷气候（-5℃以下）和大风环境下不宜进行连接操作，若赶工期，施工时应采用保护措施和调整施工工艺参数。

8   HDEP管试压应符合下列规定：

1.试验压力：当工作压力小于等于1.0MPa时，应为工作压力的1.5倍，且不应小于0.6MPa；当工作压力大于1.0 MPa时，应为工作压力加0.5 MPa。

2.水压试验步骤：

1）竖直地埋管换热器插入钻孔前，应做第一次水压试验。在试验压力下。稳压至少15min，稳压后压力降不应大于3%，且无泄漏现象；将其密封后再有压状态下插入钻孔，完成灌浆之后保压1h。水平低埋管换热器放入沟槽前，应做第一次水压试验。在试验压力下，稳压至少1.5min，稳压后压力降不大于3%，且无泄漏现象。

2）竖直或水平地埋管换热器与环路集管装配完成后，回填前应进行第二次水压试验。在试验压力下，稳压至少30min，稳压后压力降不大于3%，且无泄漏现象。 

3）环路集管与机房分集水器连接完成后，回填前应进行第三次水压试验。在试验压力下，稳压至少2h，且无泄漏现象。

4）地埋管换热系统全部安装完毕，且冲洗、排气及回填完成后，应进行第四次水压试验。在试验压力下，稳压至少12h，稳压后压力降不应大于3%。

3.水压试验宜采用手动泵缓慢升压，升压过程中应随时观察与检查，不得有渗漏；不得以气压试验代替水压试验。

9 试验和鉴定

  1.自觉主动接受业主、监理单位来工地现场监督试验，并按如下内容提出报告：

（1）全部竖井的位置和深度以及热交换器的长度是否符合设计要求；

（2）回填过程的检验与安装土壤热交换器同步进行；

（3）监督循环管路，循环集管和管线的试压是否按上述要求进行，以保证没有泄漏。

2.隐蔽工程记录交业主、监理验收，合格后才能进行下一道工序的工作。

3.按上面的试验和鉴定结果提交报告给业主，并保证将实际竣工情况记录在设计平面图上。

10 系统试运行

     在地埋管部分、机房部分全部完成，管道清洗、试压合格，管道与主机连接后，邀请专业调试员对系统进行试运行。在试运行过程中，检查主机  运行情况，调整系统参数到达设计要求为合格。

11 调试资料的整理、分析

      在空调系统的所有调试项目均完成以后，资料员对调试结果进行整理、分析、汇总成册，与其他竣工验收资料一起交业主存档保管。

九、售后服务承诺
山东XX空调设备有限公司为山东省高新技术企业、山东省重合同守信用企业，严格的ISO9001国际质量管理认证体系和完善的售后服务保障体系，可为用户免去一切后顾之忧，主要提供以下服务承诺：

1. 设备各项参数达到并优于标准要求，否则无条件退还并赔偿损失。

2. 提供合理的方案设计和现场技术服务。

3. 按我公司设计方案，保证达到用户使用要求，直到达到使用要求为止。

4. 对主机设备保修两年；终身维修，只收配件成本费。

5. 两年内设备维护保养由公司负责，建设单位配合。

6. 免费调试并培训操作人员，及时提供现场技术服务。

7. 接用户服务电话，48小时内到现场为用户服务。

8. 每年定期巡检两次。

9. 公司联系电话：

十、山东XX企业介绍
XX空调设备有限公司，是国家级高新技术企业，是中国制冷工业协会、中国制冷学会的会员单位，是国家行业标准、《暖通空调设计手册》的参编单位。公司拥有以教授、博士、高工等高级研究人员为学科带头人的产品研发队伍，制冷、暖通、机电专业大中专以上技术人员占公司员工总数的50%以上。标准化的生产厂房、先进的加工设备、优良的生产环境、国家级制冷热泵实验室，对制冷空调产品的研发创新、加工生产、性能检验提供了可靠的基础保证。

XX空调定位于节能、环保型绿色中央空调产品的生产研发，致力于把高新技术成果产业化，坚持技术创新，发展具有自主知识产权的专利技术。主要产品有：水源热泵空调机组，空气源热泵空调机组，净化空调系列产品。公司先后与美国XX大学、XX大学、XX大学、中国XX科学研究院、合肥XX机械研究所等单位合作研制水源热泵系统，并先后取得了（CQC）ISO9001:2000质量管理体系认证、国家质检总局批准的“制冷设备生产许可证”和中国制冷工业协会的“CRAA”认证，是专业化的热泵型空调产品生产厂家。

XX公司秉承于“产、学、研相结合”的发展理念，坚持质量就是生命，用户的期望就是我们的追求，科技和管理并举，坚持不懈的为用户提供技术先进、质量可靠的产品和优质、高效率的服务，努力打造中国空调业自己的民族品牌。

XX公司竭诚为您服务！

已完工部分工程信息汇总表

	序号
	业主或发包人名称
	工程名称、地址及类型
	工程规模

（m3）
	参与工程比例
	工期、质量

完成情况

	1
	潍坊XX公司龙居园小区
	小区宿舍楼
	90000
	全部
	已运行

	2
	潍坊市XX区人民检察院
	小区宿舍楼
	18000
	全部
	已运行

	3
	潍坊XX置业有限公司
	办公楼、住宅楼
	10000
	主机全部未打井
	已运行

	4
	河南三门峡XX中医院
	病房楼
	12000
	未打井
	已运行

	5
	青岛XX置业有限公司
	小区宿舍楼
	30000
	全部
	已运行

	6
	北京XX大酒店
	酒店、宾馆
	20000
	主机

全部
	已运行

	7
	北京XX大酒店
	酒店、宾馆
	20000
	主机

全部
	已运行

	8
	潍坊XX电子
	生活区
	18000
	全部
	已运行

	9
	天津XX有限公司
	生产车间
	6000
	未打井
	已运行

	10
	河北武安XX宾馆
	酒店客房
	16000
	全部
	已运行

	11
	枣庄市XX法院
	办公楼
	25000
	全部
	已运行


	12
	河南XX大酒店
	酒店
	14000
	主机
	已运行

	13
	安丘XX钻石
	办公楼生活区
	5000
	全部
	已运行

	14
	日照XX信息中心
	办公楼
	18000
	70%
	已运行 

	15
	山东XX医药
	车间
	6000
	70%
	已运行

	16
	青州XX建筑有限公司
	宾馆
	4000
	主机
	已运行 

	17
	河北邯郸XX大酒店
	酒店客房
	12000
	主机
	已运行

	18
	潍坊XX服饰有限公司
	办公楼、车间
	8000
	全部
	已运行

	19
	山东省XX医院
	门诊楼
	6000
	全部
	已运行


目前正在承建部分工程信息汇总表

	序号
	业主或发包人名称
	工程名称、地址及类型
	工程规模

（m3）
	参与工程比例
	工期、质量

完成情况

	1
	潍坊XX培训中心
	公寓楼
	6000
	全部
	施工中

	2
	潍坊XX综合楼
	综合楼
	3600
	全部
	施工中

	3
	潍坊XX特会所
	酒店、宾馆
	6000
	不含打井 
	施工中

	4
	XX中医院
	病房楼
	18000
	主机
	施工中

	5
	昌邑XX机械有限公司
	办公楼
	2700
	全部
	施工中

	6
	安丘XX机械厂
	办公楼
	1000
	全部
	施工中

	7
	寿光XX建设集团
	办公楼
	1000
	全部
	施工中


	8
	XX水库
	招待所
	3000
	末端
	已完工

	9
	潍坊XX别墅区
	住宅楼
	1500
	全部
	施工中

	10
	河南XX民医院
	病房楼
	10000
	全部
	施工中

	11
	XX县妇幼保健院
	病房楼
	9000
	全部
	施工中

	12
	淄博XX俱乐部
	酒店、宾馆
	6000
	全部
	施工中

	13
	淄博市临淄XX有限公司
	办公楼
	4000
	主机
	施工中

	14
	淄博XX股份有限公司
	商厦
	4000
	主机
	施工中

	15
	江西XX宾馆
	酒店、宾馆
	15000
	全部
	施工中

	16
	河南XX学校
	教学楼
	5000
	全部
	施工中

	17
	甘肃XX置业
	住宅楼
	18000
	全部
	施工中

	18
	甘肃XX交警支队
	办公综合楼
	18000
	全部
	施工中

	19
	河北XX大酒店
	酒店
	4000
	全部
	施工中

	20
	甘肃XX会所
	酒店、宾馆
	3000
	全部
	施工中
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                  （a）水平埋管                               （b）垂直埋管


图5.3  地层埋盘管热泵系统
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